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Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Kobierniki 42,

09 – 413 Sikórz

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, podłączenie i uruchomienie gazowego zespołu prądotwórczego o mocy 100 kW, wraz ze stacją transformatorową i podłączeniem do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego” na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31.03.2009 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następujących treściach:

Pytanie nr 1. Jakie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy Zamawiający przewiduje?
Pytanie nr 2. Przy jakim procencie objętościowym metanu w biogazie zasilającym, Zamawiający określił wymaganą moc 100 Kw. Prosimy o wypełnienie niniejszej tabeli.
	Obciążenie 100%

	% CH4
	Minimalna generowana moc na zaciskach prądnicy

[kW]

	60%
	

	50%
	

	40%
	


Pytanie nr 3. Czy zamawiający przewiduje jakąkolwiek zabudowę gazowego zespołu prądotwórczego, jeśli tak, to jaką?

Pytanie nr 4. Czy jest możliwość otrzymania orientacyjnego schematu rozmieszczenia urządzeń wchodzących w skład przetargu i tych które będą bezpośrednio współpracowały z nimi (tj. ssawa, punkt wpięcia w sieć energetyki zawodowej). Prosimy o podanie orientacyjnej odległości między nimi.
Pytanie nr 5. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego rękojmi z pkt 3 § 13 projektu   umowy.
Pytanie nr 6. Dobór i dostawa transformatora ma obejmować tylko gazowy zespół prądotwórczy o mocy 100 kW, będący przedmiotem niniejszego przetargu, czy też ma uwzględniać 2 – etap w którym przewiduje się docelowo zainstalowanie dwóch zespołów prądotwórczych o mocy 2x100 kW.

W związku z powyższym informujemy, iż odpowiedzi na powyższe zapytania zostały zamieszczone na stronie internetowej i wysłane do wykonawców wraz z zapytaniami.
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WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, podłączenie i uruchomienie gazowego zespołu prądotwórczego o mocy 100 kW, wraz ze stacją transformatorową i podłączeniem do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego” na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Zamawiający – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. w nawiązaniu do otrzymanych zapytań z dnia 31.03.2009 roku, informuje:

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź nr 2.

Brak pomiarów zawartości procentowej metanu w biogazie. Instalacja do odgazowania składowiska jest instalacją czynną. W obecnej chwili zamontowany silnik gazowy o mocy 100 kW, który będzie zdemontowany i zastąpiony zamówionym o parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odpowiedź nr 3.

Zamawiający przewiduje zabudowę gazowego zespołu prądotwórczego w postaci kontenera.
Odpowiedź nr 4.

Oferent powinien dokonać wizji w terenie i sam  dokonać niezbędnych pomiarów. Instalacja do produkcji energii elektrycznej z biogazu jest instalacją czynną. Zamówione urządzenia będą zainstalowane po zdemontowanych istniejących. Należy także wykorzystać istniejącą linię kablową odprowadzającą wyprodukowaną energię do sieci energetycznej zawodowej.
Odpowiedź nr 5.

Zapis § 13 pkt 3 wskazuje odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonanych robót i udzielenie przez tegoż Wykonawcę rękojmi na powyższe roboty zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Odpowiedź nr 6. 
Docelowo – (w następnym etapie) będzie zainstalowany drugi zespół prądotwórczy o mocy 100 kW. Przy doborze transformatora należy uwzględnić produkcję energii z dwóch zespołów prądotwórczych.

